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Date de révision de plus de 6 mois? Vérifiez les mises à jour via la plateforme PEB: https://www.renson.eu/fr-be/professionnel/peb-fr/   

 

 Waves – Préparation du rapport de ventilation 
 

Appuyez un court instant sur le bouton bleu jusqu’à ce que la LED jaune s’allume. La commande à la demande est à 

présent désactivée et Waves ventile au débit nominal fixé pendant une période de 30 min. Vous pouvez réactiver 

immédiatement la commande à la demande en appuyant de nouveau sur le bouton bleu.  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


